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Chełm, dnia 5 kwietnia 2016 r.

Gminny Zakład Komunalny

w Leśniowicach

22 -122 Leśniowice

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chełmie działając na podstawie art. 12

ust. l ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym

odprowadzaniu ścieków /Dz. U. z 2015 r., póz. 139/, po zapoznaniu się z protokołem pobrania

próbek wody z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia w Leśniowicach z dnia 23 lutego 2016 r.

/badania wykonane w ramach kontroli wewnętrznej w zakresie monitoringu kontrolnego

i przeglądowego/ z następujących punktów pobrania: Hydrofornia Leśniowice 124,

NZOZ - Leśniowice 97 oraz po przeanalizowaniu wyników badań wody zawartych

w raportach z badań: Nr WD/0071/16/N, WD/0072/16 z dnia 2 i 16 marca 2016 r.

s t w i e r d z a :

woda w badanym zakresie dostarczana przez Wodociąg Zbiorowego Zaopatrzenia

w Leśniowicach nadaje się do spożycia przez ludzi i spełnia wymagania określone

w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody

przeznaczonej do spożycia przez ludzi /Dz. U. 2015, póz- 1989./
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